Chodské vodarny a kanalizace, a.s.

Laborator CHVaK, €. 4127, posouzena u ASLAB
Bezdékovské predmeésti 388, 344 78 Domazlice
Telefon: 379 792 343, e-mail: laborator@chvak.cz

CHV.K

Chodské voddrny a kanalizace, a.s.

Protokol o zkousce ¢. 2024/0590

Adresa objednavatele:
Misto odbéru:

Obec Babylon, Obecni tfad, 34531 Babylon
Babylon, matefska Skola, kuchyné

Odbér provedl:  Muzika Adam, dle SOP ¢. 28 Datum odbéru: ~ 26.02.2024 09:00
Typ vzorku: pitna voda Datum pfijmu: ~ 26.02.2024
Klasifikace vzorku: voda - pitnd, pro hromadné zasobovani Datum ukonceni: 01.03.2024
Néazev rozboru Jednotka Vysledek  Vypis a oznaceni Nejistota Zpracovano

limitni hodnoty (8) méFeni dle metody
amonné ionty mgl/l < 0,010 05 (MH) SOP ¢&.3a (CSN 1SO 7150-1)
barva mg/l Pt 2,2 20 (MH) +10% SOP €.25 (CSN EN ISO 7887)
chemicka spotfeba O2-(Mn)  mg/I 0,70 3 (MH) +15% SOP &.4 (CSN EN ISO 8467)
chlor volny mg/I 0,15 0,3 (MH) £20% SOP ¢.38 (CSN ISO 7393-2)
chut prijatelna 2 (MH) SOP ¢. 42 (CSN 75 7340, 1622)
dusi¢nany mg/l <30 50 (NMH) SOP &.6 (CSN SO 7890-3)
dusitany mg/I < 0,001 0,5 (NMH) SOP &.7 (CSN EN 26777)
el. konduktivita mS/m 38,8 125 (MH) £5% SOP¢&.11 (CSN EN 27888)
pach pijatelny 2 (MH) SOP ¢&. 42 (CSN 75 7340, 1622)
reakce vody (pH) 7,6 6,5-9,5 (MH) £0,2 SOP¢&.9 (CSN ISO 10 523)
suma vapniku a hor¢iku mmol/l 2,05 2-3,5 (DH) £10% SOP &.12 (CSN 1SO 6059)
teplota °C 9,5 8-12 (DH) +0,2 SOP¢.28
zékal ZF(n) 3,60 5 (MH) £10% SOP ¢.20a (CSN EN 1SO 7027)
Zelezo mg/I < 0,05 0,2 (MH) SOP ¢.21 (CSN IS0 6332)
koliformni bakterie KTJ/100 ml 0 0 (MH) SOP €.30 (CSN EN 1SO 9308-1)
Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0 (NMH) SOP €.30 (CSN EN 1SO 9308-1)
kultivov. mikroorg.pfi 36°C ~ KTJ/ml 25 40 (MH) SOP ¢.33 (CSN EN IS0 6222)
kultivov. mikroorg.pfi 22°C  KTJ/ml 106 200 (MH) SOP ¢.33 (CSN EN 1SO 6222)
enterokoky KTJ/100 ml 0 0 (NMH) SOP €.32 (CSN EN ISO 7899-2)
abioseston % 2 5 (MH) CSN 75 7713 +
Zivé organismy jedinci/ml 0 0 (MH) CSN 75 7712 +
pocet organismd jedinci/ml 24 50 (MH) CSN 75 7712 +

Legenda:
Stanoveni oznaena + nejsou akreditovana.

MH-Mezna hodnota, NMH-Nejvys§i mezna hodnota, DH-Doporucena hodnota

(8) dle vyhl. Mzdr. ¢

. 252/2004 Sb.

Zkouska byla provedena v poZzadovaném rozsahu. Vysledky zkousek se tykaji pouze vzork{ uvedenych v tomto protokolu a
nenahrazuji jiné dokumenty. Protokol mliZe byt reprodukovan pouze jako celek, jeho ast Ize reprodukovat jen s pissmnym souhlasem

laboratore.

V DomaZlicich, 01.03.2024

Laboratorni informacni a manaZersky systém ANALAB

Ing. Jana Bubnikova
vedouci laboratore
s

Protokol: 2024/0590, strana: 1/1



